UMOWA  Nr 1/RE/2019
zawarta w dniu  …..03.2019 r.  w Bogatyni,  pomiędzy :

Bogatyńskimi Wodociągami i Oczyszczalnią Spółką Akcyjną z siedzibą w Bogatyni, 59-920 Bogatynia, ul. Żołnierzy II AWP 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046613,  kapitał zakładowy:  89.881.182,00 zł w całości wpłacony, NIP 615-149-78-81, REGON 230376046, reprezentowaną przez:

Romana Konopskiego – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą
na podstawie art.. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) niniejsza umowa nie podlega przepisom tej ustawy :   

§ 1

1.Wykonawca zobowiązuje się do:

Naprawy agregatu prądotwórczego FOGO 350kVA, znajdującego się na terenie Pompowni Chopina, ul. Chopina 35A, 59-920 Bogatynia, polegającej na dostawie nowej prądnicy, wymianie uszkodzonej prądnicy na dostarczoną (oryginalną lub równoważną), dostawy i montaż układu SZR do agregatu prądotwórczego, oraz przygotowania układu automatyki agregatu prądotwórczego do współpracy z układem SZR. Szczegółowy zakres prac znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
§ 2

Strony ustalają, że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane usługi i dostarczone materiały, uwzględniając upusty,  w kwocie ………………………. zł netto (słownie………………………..…………………..…. zł)  plus 23 % VAT tj. brutto ………………………………………. (słownie………………………………………………..)
§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 2 umowy w terminie 21 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę podpisanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu odbioru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT. 
2. Należność będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
§ 4

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie w drodze cesji lub działania o podobnym charakterze.

    § 5

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac. Prace mają zostać zakończone, a agregat prądotwórczy oddany do użytku, w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od daty podpisania umowy.
3. Na wykonane prace i dostarczone materiały Wykonawca udziela Zamawiającemu  rocznej gwarancji.
4. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia o wadzie. Reklamacje będą zgłaszane w formie pisemnej.
5. Ze strony Zamawiającego pracownikiem do kontaktu jest p. M. Isko tel. 603 593 668.
6. Ze strony Wykonawcy pracownikiem do kontaktu jest ………………………………..…….
7. O wszelkich stwierdzonych wadach Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.

§ 6

Strony  umowy  zastrzegają  prawo  do rozwiązania  umowy ze skutkiem  natychmiastowym w przypadku nie wykonania lub  nienależytego wykonania umowy przez  drugą ze stron, a w szczególności naruszenia przez Wykonawcę  § 2, zaś przez Zamawiającego § 3 ust.1 umowy.
§ 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne liczone od wynagrodzenia brutto określonego w § 2 za opóźnienie:

2. w wykonaniu czynności, o których mowa w § 5 ust. 2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia,

3. w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 4 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, za każdą godzinę opóźnienia,
4. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przez Zamawiającego żądania zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu. 
5. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.
6. Kary umowne są wymagalne niezależnie od wysokości szkody i winy Wykonawcy.
7. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem skutecznego przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Strony zgodnie ustalają, iż łączny limit kar, jakie Zamawiający jest uprawniony naliczyć Wykonawcy na podstawie niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 8
Zmiany do niniejszej umowy mogą być dokonane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie w formie aneksu. 

§ 9
Strony ustalają, że sądem właściwym dla rozstrzygania sporów na tle umowy jest Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
      § 10
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

     § 11
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

 Zamawiający:                                                                                                                     Wykonawca:

Załącznik nr 1 do umowy nr 1/RE/2019

Szczegółowy zakres prac do realizacji przez Wykonawcę:
1) Dane techniczne agregatu prądotwórczego i prądnicy:
· Agregat FOGO 350, rok produkcji 2007, silnik VOLVO Penta.
· Prądnica SINCRO, typ SK 315 SS-4, 400V/50Hz, 350kVA/280kW.
2) Zakres prac:
· Dostawa kompletnej prądnicy 350kVA.

· Dostawa układu SZR przystosowanego do zabudowy wewnątrz pompowni wody. SZR na moc 150kW.

· Dostawa automatyki sterującej pracą układu SZR i agregatu, umożliwiająca jego automatyczny rozruch po zaniku napięcia i wyłączenie po powrocie zasilania sieciowego. UKŁAD SZR MUSI POSIADAĆ BLOKADĘ PRZED PODANIEM NAPIĘCIA Z AGREGATU NA SIEĆ ENERGETYCZNĄ, oraz odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty, umożliwiające uzyskania aprobaty zakładu energetycznego (Tauron), podczas tworzenia Instrukcji Współpracy Ruchowej Agregatu Prądotwórczego z Siecią. 

· Wymiana uszkodzonej prądnicy na nową.

· Przegląd automatyki sterującej pracą silnika i prądnicy agregatu.

· Dostosowanie automatyki agregatu do pracy z SZR.

· Zabudowa układu SZR w budynku pompowni wody w pobliżu rozdzielni głównej.

· Wyprowadzenie sygnałów sterujących pracą układu SZR na listwy zaciskowe w agregacie prądotwórczym   i szafie SZR-u.

· Zabudowa w szafie SZR-u sterownika SZR.

· Wykonanie pomiarów elektrycznych i prób ruchowych agregatu prądotwórczego po naprawie.
3) Wykonanie powyższych prac ma zostać udokumentowane protokołem naprawy i protokołami z wykonanych pomiarów i prób.
4) Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma przedstawić szczegółowy harmonogram prac, uwzględniający termin rozpoczęcia prac i planowany termin ich zakończenia.

5) Wykonawca udzieli przynajmniej rocznej gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia.

